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독립운영 CCTV

POE Hub 16채널

NICU-1

NICU-2

NICU-3

NICU-4

NICU-5 NICU-6

NICU-9

NICU-7

NICU-전실

신생아실-전실

신생아실-1

신생아실-2

공용복도구간

1. NICU CCTV 독립운영

- POE HUB 16채널

- 카메라 200만 화소

- 카메라 총 14대 설치

2. UTP케이블

- 제조사: LS산전

- 품명: Cat.6 U/UTP

3. 카메라 설치 위치

추후 변경 가능

NICU-8

- 모델명: QND-6012R

신생아중환자실 확장 공사 - CCTV 설비 평면도

신생아중환자실 확장 통신 공사

CCTV 설비 평면도
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